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一、目的：促使本校中央校區廢水處理場操作流程標準化，以確保安全，提昇服務品質及效 

率。 

 

二、範圍：廢水處理場操作適用範圍。 

1.濾帶式脫泥機操作程序 

   2.廢水處理場操作程序 

 

三、作業內容： 

1. 作業程序  

1.1 濾帶式脫泥機操作程序： 

1.1.1 開機前檢點 

1.1.1.1 檢查電源供應是否正常。 

1.1.1.2 檢查給水水源是否正常。 

1.1.1.3 檢查濾帶是否鬆脫。 

1.1.1.4 各開關閥門須在正常位置。 

1.1.1.5 檢查助凝劑藥量是否正常。 

1.1.2 開機 

       1.1.2.1 調理攪拌機開關轉到「自動」位置。 

1.1.2.2 清洗泵開關轉到「自動」位置。 

1.1.2.3 助凝劑加藥泵開關轉到「自動」位置。 

1.1.2.4 調理攪拌機開關轉到「自動」位置。 

1.1.2.5 轉鼓濃縮機開關轉到「自動」位置。 

1.1.2.6 加藥機出流閥全開。 

1.1.2.7 加藥機回流閥至「1/4」位置。 

1.1.2.7 污泥泵開關轉到「自動」位置。 

1.1.2.8 濾帶驅動機開關轉到「自動」位置後濾帶式脫泥機立即啟動。 

1.1.3 脫泥 

1.1.3.1 如脫泥量降低時，可調高污泥泵變頻器轉速。 

1.1.3.2 如脫泥時污泥調理凝聚不易時，手動開啟加藥機回流閥至「1/2」位置。 

1.1.4 正常運轉時注意事項 

1.1.4.1 檢視調理攪拌機運轉是否正常運轉。 

1.1.4.2 檢視濾帶清洗泵是否正常運轉。 
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1.1.4.3 檢視助凝劑加藥泵是否正常運轉。 

1.1.4.4 檢視濾帶是否鬆脫。 

1.1.4.5 檢視助凝劑加藥桶藥量是否足夠。 

1.1.4.6 如無法於正常運轉，立即自行查修或連繫協力廠商到校進行修復。 

1.1.5 關機程序 

1.1.5.1 調理攪拌機開關轉到「停」位置。 

1.1.5.2 清洗泵開關轉到「停」位置。 

1.1.5.3 助凝劑加藥泵開關轉到「停」位置。 

1.1.5.4 濾帶驅動機開關轉到「停」位置。 

1.1.5.5 污泥泵開關轉到「停」位置。。 

1.1.5.6 脫水污泥存放。 

1.1.6 脫水污泥依廢棄物清理法規存放及上網申報，並委託合格廠商清除與處理。 

1.2 廢水處理場操作程序 

1.2.1 鼓風機運作 

1.2.1.1 檢查鼓風機電源是否正常。 

1.2.1.2 檢查鼓風機皮帶是否鬆脫。 

1.2.1.3 檢查鼓風機潤滑油油量是否正常。 

1.2.1.4 檢查鼓風機運轉有無異聲。 

1.2.1.5 啟動備用鼓風機。 

1.2.2 原水泵運作 

1.2.2.1 檢查原水泵電源是否正常。 

1.2.2.2 檢查原水泵抽水是否正常。 

1.2.2.3 啟動備用原水泵。 

1.2.3 氯錠消毒 

1.2.3.1 檢視放流池消毒氯錠是否足夠。 

1.2.3.2 每週填加 1 次氯錠，添加 20 ㎏。 

1.2.4 每日記錄事項 

1.2.4.1 廢水場放流水專用水錶記錄。 

1.2.4.2 廢水場獨立專用電錶記錄。 

1.2.4.3 消毒放流池水溫記錄。 

1.2.4.4 消毒放流池 PH 記錄。 

1.2.4.5 回收水錶記錄。 
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2. 控制重點 

2.1 依濾帶式脫泥機操作程序執行，確認是否正常運轉。 

2.2 依廢水處理場操作程序執行，確認是否正常運轉。 

 

四、相關文件： 

1. 放流水排放許可證。 

2. 污泥清運合約。 

3. 水質檢測紀錄。 
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五、作業流程圖： 

1. 濾帶式脫泥機操作流程圖： 

流         程 權責單位 注意/確認事項 
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2. 廢水處理場操作程序： 

流         程 權責單位 注意/確認事項 
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 六、相關表單： 

   1.廢水處理場每日保養檢查表。 

        2.廢水處理場每月保養檢查表。 

        3.污泥操作記錄。 

  


